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Nazwa wyrobu: System tarasowy z deskg kompozytowa w powtoce polimerowej

'Raport klasyfikacyjny nr: |00915.2/20/Z00NZP

'Wydanie numer: 1 Egzemplarz nr: 3

Data wydania: ‘ 2020.05.05

Niniejszy raport klasyfikacyjny sktada sie z pigciu stron i moze by¢ uzywany lub powielany
wylgcznie w catosci.

1.  Wprowadzenie
Niniejszy raport klasyfikacyjny okresla kiasyfikacje systemu tarasowego z deskg
kompozytowg w powtoce polimerowej zgodnie z procedurami podanymi w PN-EN 13501-

1:2019-02.

2. Szczegoétowe informacje o klasyfikowanym wyrobie
Wyréb stosowany w budownictwie ogélnym.
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Opis wyrobu
‘Wyréb opisano ponizej.

' System tarasowy z deskg kompozytowg w powtoce polimerowe;.

Skiad deski: 55 % maczka drzewna, 35 % HDPE (polietylen wysokiej gestosci
z recyklingu A), 10 % dodatki chemiczne w tym powtoka polimerowa.

‘Sk’rad legara: 50 % mgczka drzewna, 30 % HDPE (polietylen wysokiej gestosci
z recyklingu A), 20 % dodatki.

‘Gruboéc’: deski: 23 mm.

‘Wymiary legara: 50 x 30 mm.
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Rysunek nr. 1 Przekrdj deski kompozytowej w powtoce polimerowej
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Rysunek nr. 2 Przekrdj legara

3. Raporty z badan | wyniki badan stanowigce podstawe klasyfikacji

3.1 Raporty z badan

Nazwa laboratorium | Nazwa Zleceniodawcy ‘ Raport z badania nr

Badan Ogniowych
ITB

3.2 Wyniki badan

Metoda badania

| Metoda badania

PN-EN ISO 11925-
2:2010
Ekspozycja 15 s

PN-EN ISO 9239-1:2010

- Laboratorium 'EcoTravers Sp. z 0.0. LZP04- | PN-EN ISO
‘ 00915/20/Z00NZP | 11925-2:2010
| | LZPO2- . PN-ENISO
| ‘ 00915/20/Z00NZP 9239-1:2010
‘ Wyniki
. Liczba | parametr _
Parametr badar ciagly — Zgodnose 2 |
wartosé parametrem
|__srednia (m) ! |
Fs <150 mm 5 -) T
| | |
K_rytyczny strumien (kW/m?) 3 4,7 ‘ (-) |
Wydzielanie dymu(% ¢ min) ‘ 3 407,7 (=)

(-): nie dotyczy
T. TAK
N: NIE
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4 Klasyfikacja i jej zakres zastosowania

4.1 Powotanie klasyfikacji

Klasyfikacja zostata okreslona zgodnie z PN-EN 13501-1:2019-02.

4.2 Klasyfikacja

System tarasowy z deskg kompozytowg w powtoce polimerowej w zakresie reakcji na
ogien uzyskat klasyfikacje:
Cr

Ze wzgledu na wydzielanie dymu, wyrdb uzyskat dodatkowa klasyfikacje:
s1

Format klasyfikacji w zakresie reakcji na ogieh dla posadzek jest nastepujacy:

Wiasciwosci ogniowe ‘ Wydzielanie dymu

‘ Cﬂ | - ‘ S ‘ 1
tj.: Cﬂ-s1

| Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien: Cy-s1 |

Niniejsza klasyfikacja obowigzuje dla zastosowan koricowych zgodnie z warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz jak dla posadzki
,tfrudno zapalnej” wedtug Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r

(Dz. U. Nr. 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

4.3 Zakres zastosowania

Niniejsza klasyfikacja obowigzuje dla nastepujgcych parametréw okreslajgcych wyréb:
- opis wyrobu wg punktu 2,
- system tarasowy z deskg kompozytowg w powtoce polimerowej moze by¢ stosowany na

podktadach o euroklasie A1 i A2.

5 Ograniczenia

Nadana klasyfikacja pozostaje wazna dopoki:

— nie zostanie zmieniona metoda badania,

— nie zostanie zmieniona norma wyrobu lub aprobata techniczna wyrobu,

— zmiany konstrukcyjne i materiatowe nie wykraczajg poza granice obszaru

zastosowania okreslonego w p. 4.3.



Raport klasyfikacyjny nr 00915.2/20/Z00NZP 5/5

Niniejszy raport klasyfikacyjny zostat wydany w 3 egzemplarzach (2 dla Zleceniodawcy,
1 w archiwum Zaktadu Badann Ogniowych ITB). Poswiadczone kopie mogg by¢ wydane
przez Zaktad Badarn Ogniowych ITB wytgcznie na wniosek WiasSciciela raportu.

Ten dokument klasyfikacyjny nie stanowi aprobaty ani certyfikatu wyrobu.
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Mariusz Zotnik




